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IL BUS DALI NON RICHIEDE 
LA POLARITÀ

AC-DC POWER
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L400

I cavi del pulsante 
possono transitare 
nella stessa 
guaina assieme ai 
cavi della 220v.

Cortocircuitare gli ingressi DIMM D+ e DIMM D-

INGRESSO PULSANTE ISOLATO  A 110/220V AC

INGRESSO BUS DALI
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ATTENZIONE rispettare la corretta polarità

L’attuatore deve essere attivo, quindi generare 
una tensione variabile tra 0 e 10 volt o 1 e 10 volt.
Valori di tensione inferiori a 1 volt vengono 
interpretati come carico spento.

INGRESSO POTENZIOMETRO 100 KOHM

INGRESSO 0-10V / 1-10V PASSIVO NON ISOLATO
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Nel caso vengano riscontrati accensioni e spegnimenti 
indesiderati delle luci, in particolare con cavi del 
pulsante molto lunghi, si consiglia di installare un relè 
monostabile 220V AC (vedi schema).


